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Dotyczy postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:

»Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem — zwiekszenie efektywnosci energetycznej”

WYJASNIENIE Nr 17 do SIWZ

W zwigzku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia ztozonymi przez Wykonawcow,
dzialajgc w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamoéwieni publicznych, wyjasniam co nastepuje:

Pytanie nr 1

W dokumentacji brak schematow elektrycznych wezia cieplnego i tablicy wezia cieplnego, brak
w dokumentacji i przedmiarach podigczenia elektrycznego agregatéw klimatyzacyjnych, brak
w dokumentacji i przedmiarach podigczenia elektrycznego nagrzewnic.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wezel jako kompakt, w catosci dostarczony na budowe wraz
z aparaturg kontrolno-pomiarowq i automatyka. Elementy elektryczne znajdujg sie w projekcie
budowlanym - branza elektryczna.

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z zawiadomieniem o modyfikacji tresci SIWZ nr 6 oraz
o zmianie terminu skiadania i otwarcia ofert nr 3 uzupelnit przedmiar oraz projekt budowalny —
folder: branza elektryczna — poprawiony.

Pytanie nr 2

Proszg o wyjasnienie co oznaczajg czerwone prostokatne elementy na instalacji wywiewnej fi 100 mm
w ilosci 7 szt — rzut piwnic S-PS-05 — brak opisu w legendzie.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze czerwone prostokgtne elementy w ilosci 7 szt. - w pierwszej kolejnosci
nie maja srednicy fi100 mm, a opis do nich nie znajduje sie w legendzie lecz na rzucie z
nagtéwkiem : Uwagal.

Prostokatne elementy oznaczaja miejsca w ktérych prowadzone kanaly wyciggowe maja swoje
"wyjscia do g6ry" pod trybunami hali sportowej, z ktorych nastepnie powietrze jest wyciggane
pod ftrybunami poprzez kratki wyciggowe (stosowne wyjasnienie powinno tez wynikac
z rysunku z dokumentacji archiwalnej- stanowigcego zatacznik do dokumentacji projektowej).
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Zgodnie z zawiadomieniem o modyfikacji tresci SIWZ nr 6 =zalaczyl skan z dokumentacji
archiwalnej Zawadzkie — folder: Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych etap 1.1.

Pytanie nr 3

Prosze o potwierdzenie: Czy przewdd wywiewny SPIRO fi 100 mm jw. ma by¢ izolowany matami
z folig alu. o grubosci 50 mm?

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przewod wywiewny spiro fi 100 mm ma by¢ izolowany matami
z folig alu. o gr. 50 mm.

PowyZsze informacje nalezy traktowac jako integralng czg$sC SIwZ.,
Jednoczesnie informuje, Ze nie ulega zmianie data, miejsce oraz godzina skiladania
i otwarcia ofert.
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