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Dotyczy postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:

»Termomodernizacja Hali Sportowej w Zawadzkiem — zwigkszenie efektywnosci energetycznej”

WYJASNIENIE Nr 18 do SIWZ

W zwigzku z pytaniami do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia ztozonymi przez Wykonawcow,
dziatajgc w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamowien publicznych, wyjasniam co nastepuje:

Pytanie nr 1
I Architektura

Zestawienie stolarki okiennej — hala sportowa i rozgrzewkowa.

Prosze o doprecyzowanie, ktére okna sa do wymiany np. — na rzucie A-PB-1.02 okna oznaczone
symbolem 018 sg opisane jako istniejgce. W zestawieniu — do wymiany.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze Sciana systemowa winna by¢ wykonana zgodnie z rys. nr A-PB-21.

Pytanie nr 2
I Architektura

Zestawienie stolarki okiennej — hala sportowa i rozgrzewkowa.

W przedmiarach nie ujgto okien Sali rozgrzewkowej i hali sportowej oznaczenia od 016 do 021 zgodnie
z dotgczonym zestawieniem stolarki i oznaczen kolorem zielonym na rzutach.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjaénia, iz zgodnie z zawiadomieniem o modyfikacji tresci SIWZ nr 5 uzupetnit
przedmiar — plik: PRZEDMIAR ARCHITEKTURA 1.1 - poprawiony.pdf
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Pytanie nr 3
. Architektura

Zestawienie stolarki okiennej — hala sportowa i rozgrzewkowa.

W opisie architektury i na przekroju A-A jest informacja o montazu rolety zewnetrznej z napedem
elektrycznym. Prosze o uzupelnienie pozycji w przedmiarach wraz z okre$leniem w ilu i jakich oknach
majg by¢ zamontowane rolety oraz okre$lenie parametrow rolet.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze rolety nalezy zamontowaé w oknach 021 i 0O16.

Rolety zewngtrzne aluminiowe z napgdem elektrycznym w kolorze szarym jasnym np. RAL 9006.
Skrzynia z klapg rewizyjng na zewnatrz wykonana z aluminium, pancerz z listew aluminiowych
z wypetnieniem poliuretanowym, listwa dolna wyposazona w tlumik uderzeii.

Wykonanie w systemie modutowym pozwalajace na zestawienie ze sobg 2-4 rolet na szerokosé
okna.

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z zawiadomieniem o modyfikacji tresci SIWZ nr 5 uzupelnit
przedmiar — plik: PRZEDMIAR ARCHITEKTURA 1.1 - poprawiony.pdf

Pytanie nr 4
1. Architektura

Zestawienie stolarki okiennej — hala sportowa i rozgrzewkowa.

Roéwniez w przypadku okien na hali O21 jest rozbiezno$¢ miedzy zestawieniem stolarki gdzie okna sa
PCV, a opisem gdzie okna sg okreslone jako aluminiowe. Prosze o doprecyzowanie,

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze okna 021 majq by¢ aluminiowe.

Zamawiajacy wyjasnia, iz zgodnie z zawiadomieniem o modyfikacji tre$ci SIWZ nr 5 uzupetnit
przedmiar - plik: PRZEDMIAR ARCHITEKTURA 1.1 - poprawiony.pdf

Powyzsze informacje nalezy traktowac jako integralng czesc6 SIWZ,
Jednocze$nie informuje, Zze nie ulega zmianie data, miejsce oraz godzina skiadania
i otwarcia ofert.
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