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KOMENDA POWIATOWA =
Pafistwowej Strazy Pozarnej 1‘7 (. LUl ol 7
w Strzelcach Opolskich : - fu )/

PZ.5580..2013 /

PROTOKOE USTALEN Z CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCT YCH

Na podstawie art. 23 ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy
Pozarnej (J.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667 ze zm.) st. kpt. Marek Wéijcik starszy specjalista ds.
kontrolno — rozpoznawczych w KP PSP w Strzelcach Opolskich legitymujacy sie upowaznieniem Nr
PZ.5580..2013 z dnia 27 czerwca 2013 r, wydanym przez Komendanta Powiatowego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Strzelcach Opolskich, przeprowadzit, w dniu 10 lipca 2013 r,, czynnosci kontrolno
— rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpozarowej w Urzedzie Miejskim w Zawadzkiem przy ul.
Debowej

Czynnosci przeprowadzono w obecnhosci:
Henryk Bartoszek — samodzielne stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych,
Andrzej Czajkowski — osoba prowadzaca sprawy ppoz. w obiekcie.

Zakres czynnoéci zgodnie z upowaznieniem Nr PZ.5580..2013 z dnia 27 czerwca 2013 r.
wydanym przez Komendanta Powiatowego Paristwowej Strazy Pozarnej w Strzelcach Opolskich.

Wykaz badanych obiektow: budynek urzedu miejskiego jw.,

Podczas kontroli ustalono:

1/ Zatacznikiem do protokotu jest upowaznienie Nr 11/2013 z dnia 3 lipca 2013 r, wydane dla p.
Henryka Bartoszka,

2/ Zatgcznikiem do protokotu jest kopia zaswiadczenia dla p. Andizeja Czajkowskiego nr 379/09 z
dnia 23 pazdziernika 2009 r.,

3/ Kontrolowany budynek jest obiektem niskim, zgodnie z projektem budowlanym z roku 1972,
zaliczonym do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. Powierzchnia zabudowy obiektu - 432 m2,
powierzchnia uzytkowa obiektu - 1281 m2, kubatura obiektu — 5184 m3. W obiekcie przebywa
maksymalnie 37 urzednikdw,

4/ Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru dla kontrolowaneqo obiektu stanowi
zewnetrzna sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa, nie przedstawiono dokumentéw potwierdzaiacych
zapewnienie przedmiotowej wody dla budynku UM,

5/ Przedstawiono do wgladu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego opracowang dla obiektu w
dniu 29 czerwca 2013 r, zatwierdzong przez p. Mieczystawa Orgackiego Burmistrza Zawadzkiego,
6/ Przedstawiono do wgladu protokdt z okresowej kontroli przewodéw kominowych z dnia 04
pazdziernika 2011 r. sporzadzony przez Mistrza Kominiarskiego Aleksandra Uliczka. W protokole
tym_stwierdzono nieprawidtowosci,

7/ Nie przedstawiono do wgladu protokotu przegladu przeciwpozarowych wylacznikéw pradu dla
obiektu, nie sg one oznakowane zgodnie z obowigzujaca PN,

8/ Przedstawiono do wgladu protokdt przegladu instalacji elektrycznej nr 4/2012 z dnia 10 marca
2012 r. wykonane przez p. Jerzego Szumskiego nr upr. D/615/5/5/10/10. Badania przeprowadzono
w zakresie pojemnosciowego ogrzewacza wody. Orzeczenie — instalacja nadaje sie do eksploatacji,
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Przedstawiono do wgladu protokét przegladu instalacji elektrycznej nr 31/2010 z m-ca grudnia
2010 r. wykonane przez p. Jerzego Szumskiego nr upr. D/615/5/5/10/10. Badania przeprowadzono
w zakresie powykonawczym - nie wskazano czesci budynku jakiej dotyczyly. Orzeczenie —

instalacja nadaje sig¢ do eksploataciji._Oprdcz wyzej wymienionych protokotéw przegladu instalacii
elektrycznej nie przedstawiono do wgladu innych protokotdw w tym zakresie,

9/ Nie przedstawiono do wgladu aktualnych badan instalacii odgromowej kontrolowaneqo

budynku,
10/ Na korytarzu stanowigcym droge ewakuacyjng na IV kondyanacii  obiektu, potozono

wyktadzine podiogowa, do ktérej nie przedstawiono dokumentéw potwierdzajacych jej co najmniej
trudnozapalnosg,

11/ Na pierwszej kondygnacji obiektu na suficie drogi ewakuacyinej (korytarza) przykleiono
kasetony styropianowe. Nie przedstawiono do wgladu dokumentéw potwierdzajacych spelnienie
przez ten materiat wymogow bezpieczenstwa pozarowego,

12/ Na nieuzytkowym strychu skladuje sie materiaty palne tj.: meble, kartony, pivty drewniane itp.,
13/ Osoby odpowiedzialne za powstate nieprawidtowosci zostaty pouczone,

14/ Innych zagrozen nie analizowano. Na tym protokot zakonczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujgcym mu prawie wniesienia umotywowanych
zastrzezen do protokotu.

Protokdt spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie z jego
trescig podpisano bez zastrzezen — z-zastrzezeniami*—

Kopie protokotu pozostawiono kontrolowanemu.
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