0,87

-2,50

-2,50

[ kotiownia

EI60

REIL20

RELL20

projektowana pompownia
pozarowa
w piwnicy budynku

[.uP40 PP

przejéce na parter - zasili¢ z tablicy gtéwnej
sprzed wytgcznika gtéwnego

REI120

przewod YDYZo 3x2,5 mm2

przewdd NHXH-J|5x4 mm2 FEI80 PH90/F90

bednarka Fe/Zn 30x4 - wigczy¢
iziemiajacej

do istniejgcej instalacj

PP - projektowana pompownia pozarowa
UP40 - uktad pomiarowy pomp pozwalajacy na okresowakontrole pracy pomp

BIURO PROJEKTOWE

LUDNER

RUDNER Henryk Rudner
47-100 Strzelce Opolskie ul. Kozielska 35

tel. (+48) 602 182 357

Budowa instalacji hydrantowej w budynku szkoty podstawowej

INWESTOR

Publiczna Szkota Podstawowa w Zedowicach 47-120 Zedowice ul. Strzelecka 35A
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297x420 mm




